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Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  

(NN 5/2010) 
 Red. 

br.  

Norme s tehničkim zahtjevima za električne instalacije 

 i rasvjetni stupovi 

1. 
HRN R064-003:1999 – Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava  
 

2. 
HRN CLC/R 064-004:2003 – Električne instalacije zgrada – Zaštita od elektromagnetskih 
smetnji (EMI) u instalacijama zgrada 
 

3. 
HRN CLC/TR 50479:2007 – Uputa za električnu instalaciju – Odabir i ugradba električne 
opreme – Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) – Ograničivanje zagrijavanja 
(porasta temperature) spojnih sučelja  

4. 
HRN HD 193 S2:2001 – Naponska područja za električne instalacije zgrada   

 

5. 
HRN HD 308 S2:2002 – Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima  
 

6. 
HRN HD 384.4.42 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 42. 
poglavlje: Zaštita od toplinskih učinaka  

 

7. 
HRN HD 384.4.43 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 43. 

poglavlje: Nadstrujna zaštita  
      

8. 
HRN HD 384.4.442 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 44. 
poglavlje: Prenaponska zaštita – 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od 

zemljospoja u visokonaponskim mrežama       

9. 
HRN HD 384.4.45 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 45. 

poglavlje: Podnaponska zaštita  
 

10. 
HRN HD 384.4.482 S1:1999- Električne instalacije zgrada – 4. dio: Sigurnosna zaštita – 48. 
poglavlje: Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima – 482. odjeljak: Zaštita od 
požara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj 

11. 
HRN HD 384.5.52 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) 
 

12. 
HRN HD 384.5.523 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja 
 

13. 

HRN HD 384.5.537 S2:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji – 537. odjeljak: Naprave za 
odvajanje i sklapanje  
      

14. 
HRN HD 384.5.551 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 55. poglavlje: Druga oprema – 551. odjeljak: Niskonaponski električni 
izvori 

15. 
HRN HD 384.5.56 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe  
 

16. 

HRN HD 384.7.702 S2:2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore – 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni   
 

17. 
HRN HD 384.7.711 S1:2004 – Električne instalacije zgrada – Dio 7-711: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Izložbe, predstave i štandovi (prodajni stolovi)  
 



18. 
HRN HD 384.7.714 S1:2001 - Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete 
 

19. 
HRN HD 384.7.753 S1:2004 – Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja   
 

20. 
HRN HD 472 S1:1998 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave napajanja 
električnom energijom  
   
 21. 
HRN HD 472 S1:1998/Ispr.1:2008 – Nominalni naponi za niskonaponske javne sustave 
napajanja električnom energijom  

   
 22. 
HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije – 1.  
dio: Osnovna načela, određivanje općih značajka, definicije      

23. 
HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 4-41: Sigurnosna 
zaštita – Zaštita od električnog udara 
      

24. 
HRN HD 60364-4-443:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio 4-44: Sigurnosna zaštita – 
Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnji – 443.točka: Prenaponska zaštita od 
atmosferskih i sklopnih prenapona  

25. 
HRN HD 60364-5-51:2010 – Električne instalacije zgrada – Dio 5-51: Odabir i ugradba 
električne opreme – Zajednička pravila 
 

26. 

HRN HD 60364-5-534:2008 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-53: Odabir i 
ugradba električne opreme – Odvajanje, sklapanje i upravljanje – 534. točka: Prenaponske 

zaštitne naprave  
 

27. 
HRN HD 60364-5-54:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-54: Odabir i 
ugradba električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči 
 

28. 
HRN HD 60364-5-54:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 5-54: Odabir i 
ugradba električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči 
 

29. 
HRN HD 60364-5-559:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio. 5-55: Odabir i ugradba 
električne opreme – Druga oprema – 559. odjeljak: Svjetiljke i instalacije rasvjete       

30. 
HRN HD 60364-7-701:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: Zahtjevi za 

posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem 

31. 
HRN HD 60364-7-701:2007/Ispr.1:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-
701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem 

32. 
HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-701: 
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem 

33. 

HRN HD 60364-7-703:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio 7-703: Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore – Sobe i kabine sa sauna grijačima   
 

34. 
HRN HD 60364-7-704:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-704: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta   

 

35. 
 

HRN HD 60364-7-705:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-705: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Poljodjelske i vrtlarske prostorije 

36. 

 

HRN HD 60364-7-706:2007 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-706: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Vodljivi prostori s ograničenom slobodom kretanja   
 

37. 

HRN HD 60364-7-708:2010 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-708: Zahtjevi za 

posebne instalacije ili prostore – Kampovi za stambene autoprikolice, šatore i slične prostore 
 

38. 

HRN HD 60364-7-709:2010 - Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-709: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Marine i slični prostori 
 
 



39. 
HRN HD 60364-7-712:2007 - Električne instalacije zgrada – Dio 7-712: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Sustavi za sunčanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu   
 

40. 

HRN HD 60364-7-715:2007 - Električne instalacije zgrada – Dio 7-715: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Instalacije rasvjete malog napona 
 
 

41. 

HRN HD 60364-7-717:2007 - Električne instalacije zgrada – Dio 7-717: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Pokretne i prevozive jedinice 
 
 

42. 

HRN HD 60364-7-717:2011 - Električne instalacije zgrada – Dio 7-717: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Pokretne i prevozive jedinice 
 
 

43. 
HRN HD 60364-7-729:2010 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-729: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prolazi za pogon i održavanje 
 

44. 
HRN HD 60364-7-740:2007 – Električne instalacije zgrada – Dio 7-740: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – Privremene instalacije za objekte, zabavna sredstva i izložbene 

prostore na sajmištima, zabavnim parkovima i cirkusima  

45. 
HRN HD 61140:2002 – Zaštita od električnog udara – Zajednička gledišta na instalaciju i 
opremu    

 

46. 
HRN HD 61140:2002+A1:2007 – Zaštita od električnog udara – Zajednička gledišta na 
instalaciju i opremu    
 

47. 
HRN IEC 60050-826:2012 – Međunarodni elektrotehnički rječnik – 826. dio: Električne 
instalacije       

48. 
HRN IEC 60364-5-53:1999 -  Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji  

 

49. 
HRN IEC 60364-7-710:2004 – Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-710: Zahtjevi za 
posebne instalacije ili prostore – Prostori za medicinsku uporabu   
 

50. 
HRN IEC 60364-7-713:1999 - Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne 
instalacije ili prostore – 713. odjeljak: Namještaj   

 

 Ostale norme 

51. 
HRN EN 60529:2000 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod)   
  
 

52. 
HRN EN 60529:2000/A1:2008 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod)   

  
 

53. 
 

HRN EN 50310:2011 – Primjena izjednačenja potencijala i uzemljenja u zgradama s 
opremom informacijske tehnologije 
 
 54. 
HRN EN 50173-1:2009 - Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 1. dio: 
Opći zahtjevi    
 

55. 
HRN EN 50173-1:2009/A1:2010 - Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 
1. dio: Opći zahtjevi    
 

56. 
HRN EN 50173-2:2008 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 2. dio: 
Uredski prostori  
 

57. 
HRN EN 50173-2:2008/A1:2011 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja 
– 2. dio: Uredski prostori  

 

58. 
HRN EN 50173-2:2008/A1:2011/Ispr.1:2011 – Informacijska tehnologija – Generički 
sustavi kabliranja – 2. dio: Uredski prostori  

59. 

HRN EN 50173-3:2008 - Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 3. dio: 

Industrijski prostori    
 

60. 

HRN EN 50173-3:2008/A1:2011 - Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 

3. dio: Industrijski prostori    
 



61. 
HRN EN 50173-3:2008/A1:2011/Ispr.1:2011 - Informacijska tehnologija – Generički 
sustavi kabliranja – 3. dio: Industrijski prostori    

 

62. 
HRN EN 50173-4:2008– Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 4. dio: 
Stambeni prostori  
 

63. 
HRN EN 50173-4:2008/A1:2011 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja 
– 4. dio: Stambeni prostori  
 

64. 
HRN EN 50173-4:2008/A1:2011/Ispr.1:2011 – Informacijska tehnologija – Generički 
sustavi kabliranja – 4. dio: Stambeni prostori  
 

65. 
HRN EN 50173-5:2008 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja – 5. dio: 
Podatkovni centri  

 

66. 
HRN EN 50173-5:2008/A1:2011 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja 
– 5. dio: Podatkovni centri  
 

67. 
HRN EN 50173-5:2008/A1:2011/Ispr.1:2011 – Informacijska tehnologija – Generički 

sustavi kabliranja – 5. dio: Podatkovni centri  
 

68. 
HRN EN 50174-1:2010 -  Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja – 1. dio: 
Specifikacija instalacije i osiguranje kvalitete 

 

69. 
HRN EN 50174-1:2010/A1:2011 -  Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja – 1. 
dio: Specifikacija instalacije i osiguranje kvalitete 
 

70. 
HRN EN 50174-2:2010 -  Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja – 2. dio: 
Planiranje instalacije i instalacijska praksa unutar zgrada  

 

71. 
HRN EN 50174-2:2010/A1:2011 -  Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja – 2. 
dio: Planiranje instalacije i instalacijska praksa unutar zgrada  
 

72. 

HRN EN 50174-2:2010/A1:2011/Ispr.1:2011 -  Informacijska tehnologija – Instalacija 

kabliranja – 2. dio: Planiranje instalacije i instalacijska praksa unutar zgrada  
 
 

73. 
HRN EN 50174-3:2008 -  Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja – 3. dio: 
Planiranje instalacije i instalacijska praksa izvan  zgrada  
 

 Norme za rasvjetne stupove 

74. 
HRN EN 40-4:2008 – Rasvjetni stupovi – 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od 

armiranog i prednapetog betona  
 

75. 
HRN EN 40-5:2008 – Rasvjetni stupovi – 5. dio: Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove  

 

76. 
HRN EN 40-6:2008 – Rasvjetni stupovi – 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove    

  

77. 
HRN EN 40-7:2008 – Rasvjetni stupovi – 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove    
 

 

 

 

 

 

 


